ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
	Α/Α
(α)
	Περιγραφή (β)
	Απαίτη-ση (γ)
	Απάντη-ση (δ)
	Παραπο-μπή (ε)

	Τεχνικές προδιαγραφές
	
	
	

	1.
	Α. Πανεπιστημιούπολη του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης
	
	
	

	1.1.
	· Τοποθέτηση και σύνδεση κεντρικής παροχής από τον γενικό πίνακα που βρίσκεται στο ισόγειο κτίριο του παλιού Διοικητηρίου του ΠΔΜ (πρώην ΚΤΕ) για τροφοδοσία (σύνδεση με πίλλαρ γενικού πίνακα- πίνακα isobox) με καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 6 mm2 εντός σωλήνα τύπου Kouvidis Conflex με διάμετρο Φ32mm σπιράλ (βαρέος τύπου με αντοχή σε συμπίεση ≥1250Nt).

· Τοποθέτηση στον Γενικό Πίνακα του παλιού Διοικητηρίου για την  προστασία  της  παροχής ενός γενικού διακόπτη 1 Χ 40Α και μιας γενικής ασφάλειας τύπου νεοζέτ   63/25Α

· Τοποθέτηση του σωλήνα με ειδικά στηρίγματα της ίδιας εταιρίας που ενδείκνυνται για αυτόν στο περιμετρικό τοιχίο αντιστήριξης της βόρειας πλευράς του κτιρίου του παλιού διοικητηρίου και ανάρτηση με ειδικά στηρίγματα όπου υπάρχει διέλευση προς την απέναντι πλευρά.

· Προμήθεια  τοποθέτηση  και  σύνδεση  πίνακα  εξωτερικού  στεγανού  με  αυτόματο  διακόπτη διαρροής τύπου Α  και ασφάλειες προστασίας εντός  του  μεταλλικού  Isobox του φυλακίου.

· Τοποθέτηση  και  σύνδεση  δυο  νέων  εξωτερικών  στεγανών  ρευματοδοτών  220V  εντός  του  φυλακίου και ενός εξωτερικού διακόπτη δυο πλήκτρων για τον  φωτισμό

· Προμήθεια  και  τοποθέτηση  ενός  φωτιστικού  εντός  του  φυλακίου και ενός  φωτιστικού  στεγανού εξωτερικά του φυλακίου επίσης την γείωση του μεταλλικού κελύφους του  φυλακίου με την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης και χαλκού 16mm2
	ΝΑΙ (σε

όλα) 
ΝΑΙ (σε

όλα)


	
	

	2.
	Β. Πανεπιστημιούπολη του ΠΔΜ στην ΖΕΠ Κοζάνης
	
	
	

	2.1.
	· Τοποθέτηση  και  σύνδεση  κεντρικής  παροχής από το πίλλαρ του  περιφερειακού εξωτερικού  φωτισμού  που  βρίσκεται  πλησίον του πρώτου κυκλικού κόμβου του campus για  την  τροφοδοσία  του  πίνακα του isobox του φυλακίου που βρίσκεται στην πύλη εισόδου της  πανεπιστημιούπολης με καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3 Χ 6 mm2 εντός υπόγειου διαμορφώσιμου σωλήνα βαρέος τύπου Φ32 με αντοχή σε συμπίεση ≥1250Nt τύπου Κουβίδη CONFLEX IAS.

· Τοποθέτηση στον  Γενικό  Πίνακα του παλιού Διοικητηρίου για  την  προστασία  της  παροχής ενός γενικού διακόπτη 1 Χ 40Α και μιας γενικής ασφάλειας τύπου νεοζέτ   63/25Α

· Τοποθέτηση του σωλήνα υπόγεια μέσω των φρεατίων του οδοφωτισμού όπου υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης προς την απέναντι πλευρά του δρόμου προς το πίλλαρ του  περιφερειακού εξωτερικού  φωτισμού χωρίς την ανάγκη εκσκαφών.

· Προμήθεια  τοποθέτηση  και  σύνδεση  πίνακα  εξωτερικού  στεγανού  με  αυτόματο  διακόπτη διαρροής τύπου Α  και ασφάλειες προστασίας εντός  του  μεταλλικού  Isobox του φυλακίου.

· Τοποθέτηση  και  σύνδεση  δυο  νέων  εξωτερικών  στεγανών  ρευματοδοτών  220V  εντός  του  φυλακίου και ενός εξωτερικού διακόπτη δυο πλήκτρων για τον  φωτισμό.

· Προμήθεια  και  τοποθέτηση  ενός  φωτιστικού  εντός  του  φυλακίου και ενός  φωτιστικού  στεγανού εξωτερικά του φυλακίου επίσης την γείωση του μεταλλικού κελύφους του  φυλακίου με την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης και χαλκού 16mm2
	ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	3.
	Δικαίωμα συμμετοχής
	
	
	

	
	Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου): Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, του υποψήφιου αναδόχου στα Κοίλα και στην ΖΕΠ Κοζάνης για την ηλεκτρική διασύνδεση και αναβάθμιση ηλεκτρικής εγκατάστασης δύο isobox των φυλακίων των πανεπιστημιουπόλεων  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας η οποία θα εκδίδεται από το τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ.: 2461056364 & 2461056360, email: technical@uowm.gr).
	ΝΑΙ (σε

όλα)
ΝΑΙ (σε

όλα)
	
	

	4.
	Γενικά, τόπος και χρόνος παράδοσης
	
	
	

	4.1
	Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο HD 384 του ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Τόπος: Η ηλεκτρική διασύνδεση και αναβάθμιση ηλεκτρικής εγκατάστασης δύο isobox των φυλακίων των πανεπιστημιουπόλεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα γίνει στα Κοίλα και στην ΖΕΠ Κοζάνης και θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του αναδόχου σε χώρο και χρόνο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).

Χρόνος παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα και στην ΖΕΠ Κοζάνης.
	Ναι (σε όλα)
	
	


Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την ηλεκτρική διασύνδεση και αναβάθμιση ηλεκτρικής εγκατάστασης δύο isobox των φυλακίων των πανεπιστημιουπόλεων  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα και στην ΖΕΠ Κοζάνης
Σελ. 5
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την ηλεκτρική διασύνδεση και αναβάθμιση ηλεκτρικής εγκατάστασης δύο isobox των φυλακίων των πανεπιστημιουπόλεων  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα και στην ΖΕΠ Κοζάνης
Σελ. 1

